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OCENA JAKOSCI WODY
Na podstawie art.1 pkt.l, art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pństwowej Inspekcji

Sanitamej (tj. Dz.U. z202Ir. poz. 195), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia07.06.200Ir. o zbiorowym
zaopattzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z2020r.,poz.2028) oraz § 21 ust. 1

pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20I7r. w sprawie jakości wody przęznaczonej do
spozycia przęz ludzi (Dz. U . z 20 17 r., poz. 229 4),

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPOLNIE I(RAJ.

po zapoznarliu się ze sprawozdaniami zbadaiwody nr:

- S0842l202I z dnia14.05.202I
- 50841/202I z dnia14.05,202I
- S0840/202l z dnia14,05.202I

sporządzonymi przez Laboratorium Analityczne Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi sp, z o.o. olaz
sprawozdaniem:
- O l 0 l05 l202I l I 4I lF l I z dnia 26.05.202I

pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego w Pęperrynie nalezącego do Zakładu
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku

Data
poboru

Punkt
monitoringowy

Nr sprawozdania
z badań wody

zawes badań stwierdzonę
przekroczenia

wartości

1 I]l05.202I SUW Pęperzyn 30840l202I
Ol0l05l202IlI4It

F/1

ParametrygrupyAiBdo
r ozp or ządzenia MZ z dnia

07 .l2,20l7r. w sprawie jakości wod1
przeznaczonej do spoĘ cia przez
ludzi (Dz.U, z 2017r., poz, 2294)

brak

2. II.05.20żI Szkoła w
Pęperzynie

S084Ilż02I
Parametry grupy A do

roryorządzeniaMZ z dnia
07 .12.2017r. w sprawie jakości wod1

pr zeznaczonej do spoĘ cia przez
ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

brak

J. IL05,żOżI Sklep spożywczy
w Pęperzynie

S0842l202I
Parametry grupy A do

r o zp or ządzenia MZ z dnia
07 ,l2.2017r. w sprawie jakości wod1

przeznaczonej do spoĘ cia przez
ludzi (Dz,U, z 2017r., poz. ż294)

brak

Opis próbki: woda uzdatniona



w zakre§ie przebadanych parametrów

stwierdza

przvdatność wodv do spożvcia przez ludzi

uzasadnienie

Na podstawie sprawozdań z przepfowadzonych badan wody z urządzenia wodociągowego o
produkcji <100 m3/d w Pęperrynie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj.
stwierdził przydatność wody do spozycia ptzez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda spełnia
wymagania określonych w zŃączniku nr I rozporządzenia Ministra Zdrawia z dnia 7 grudnia 20I7r. w
sprawie jakości wody przęznaczonej do spozycia przęz ludzi (Dz. U. zż0l'lr.poz.2ż94).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu pfzeprowadzenianastępnych badań wody ztego urządzenia.

i liici;liego

Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Pocztowa 2

89-410 Więcbork

2. Ala.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Więcborka
ul. Mickiewicza22
89-410 Więcbork


