
PAŃSTWOWY
PoWlAToWY lNs PEKTo R SANITARNY

w sĘpoLNIE KRAJEŃsrcul

Znak sprawy: N.HŚ. 9022,2ż.5.2.2022 Sępólno Kraj., dnia 25.02.2022
Egz. nr I

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawię art.l pkt.l, art.4 ust.l pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pństwowej
Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 202Ir. poz. I95), w związkl z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia
07.06.200Ir. o zbiorowymzaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U.
z2020r.,poz.2028) oraz § 21 ust. l pkt. I rozporządzęnia Ministra Zdtowiazdtia 7 grudnia
2017r. w sprawie jakości wody przęznaazonej do spożycia przęz ludzi (Dz. U, z 20I7r., poz.
2294),

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPOLNIE KRAJ.

po zapoznaliu się ze sprawozdaniamiz badan wody nr:

- 30247 12022 z dnia 1 L02.2022
- 3024812022 z dnia lL02,2022
, 3024912022 z dnia lL02,2022

sporządzonymiprzez Laboratorium Analityczne Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z
o,o. pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznęgo w Runowie Kraj. gm.
Więcbork należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o, w Więcborku

Data po-
boru

PuŃt monitorin-
goWy

Nr sprawozdaniaz
badań wody

zay,res badań stwierdzone
przekrocze-
nia wartości

l 08.02.2022 SUW Runowo
Kraj.

3024712022
Parametry grupy A do tozporządze-
niaMZ z dnia 07.12.20l7r. w spra-
wie jakości wody przeznaczonej do

spozycia przez |udzi (Dz.U. z 20 1'lr,
ooz.2294\

brak

pnŃsnruowy powlATowy
INspEKToR sANlTARNy W sĘpóLNlE KnRJ,

ul, T. Kościuszki 28, 89_400 Sępólno Kraj,
psse.sepolnokrajenskie@pis,gov.pl www.gov.pl/web/psse_sepolno_krajenskie
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ż. 08.02.2022 szkoła podstawo-

wa w Runowie
3024812022

Parametry grupy A dorozporządze-
niaMZzdnia 0'7.I2.201'7r. w spra-
wie jakości wody ptzemaczonej do

spoĄcia przezludzi (Dz.U. z20l7r.
poz.2294)

brak

J. 08.02.2022 przedszkole w
Borzyszkowie

30249lż022
Parametry grupy A do rozporządze-
niaMZ z dnia 07 .12.2017r. w spra-
wie jakości wody przemaczonej do

spoĄcia przezludzi (Dz.U. z20l7r.
poz.2294)

brak

Opis próbki: woda uzdatniona

w zakresie przebadanych parametrów

stwierdza

przydatność wodv do spożvcia przez ludzi

uzasadnienie

Na podstawie sprawozdńz przeprowadzonychbadań wody zlrządzenia wodociągowe-
go o produkcji 100 - 1000 m3/d w Runowie Kraj. gm. WięcborĘ Państwowy Powiatowy In-
spektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. stwierdziłprzydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda
spełnia wymagania określonych w zńączniku nr I rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 20I7r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia przezludzi (Dz. U. z 20I7r.
poz.2294).

Ocena niniejsza jest
vrZądzenia,

ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego

Pańsnwowy Powiatowy
Inspęktoi, §anitErnv

"'Ęfi^5?r§§
Elżbieta Estkawsb.a 

\

Wyk. w 2 egz.

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku - ęlektronicznie (zgkwiecbork@op,pl)
2. Ala - egz. nr l

Do wiadomości:

1. Burmistrz Więcborka, ul. Mickiewicza,89-4I0 Więcbork * elektronicznie (umwiecbork@wiecbork.pl)
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