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PROTOKÓŁ ZE WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH  
związanych z przygotowaniem postepowania o udzielenie zamówienia  

w ramach projektu pn: 
„Zakup i montaż nowoczesnej ultradźwiękowej sieci wodomierzy oraz urządzeń odczytu z modułem 

detekcji wycieków w celu monitorowania i ograniczania strat wody w Gminie Więcbork” 
 
 
 
Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem wstępnych konsultacji rynkowych 

A. Zamawiający: 
Paweł Tereszkiewicz – prezes zarządu ZGK Sp. z o.o. 

B. Ekspert w zakresie branży wod-kan: 
dr inż. Kamil Świętochowski – Politechnika Warszawska 
 
 

Wnioski z wstępnych konsultacji rynkowych oraz ich wpływ na dokumentacje przetargową  
 
Celem wstępnych konsultacji rynkowych było uzyskanie informacji na temat konkurencyjnego i 
niedyskryminującego opisania przedmiotu zamówienia. W trakcie indywidualnych spotkań Zapraszający 
zapoznał się z propozycjami wykonawców, którzy zgłosili się do udziału w konsultacjach. Protokoły z 
indywidualnych spotkań oraz opracowane dokumenty stanowią załączniki do podsumowania z 
przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych. Wiedza pozyskana w trakcie wstępnych konsultacji 
rynkowych miała wpływ na sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia do postępowania na zakup i montaż 
nowoczesnych wodomierzy oraz urządzeń odczytu, które pozwolą na monitorowanie i ograniczanie strat 
wody w Gminie Więcbork. Wnioski z konsultacji z Wykonawcami:  
 
[1] Zaproponowany przez wykonawcę system odczytowy wodomierzy i dostarczonych urządzeń musi być 

kompatybilny z system posiadanym przez Zamawiającego, natomiast kompatybilność z systemem billingowym i 
księgowym polegać ma na wymianie danych w postaci plików tekstowych lub csv pomiędzy zaproponowanym 
systemem odczytowym a billingowymi fakturowym  posiadanym już przez Zamawiającego. 

[2] Wszystkie wodomierze muszą pochodzić od jednego producenta. Wykonawca, który nie jest producentem 
wszystkich oferowanych urządzeń musi przedstawić autoryzację producenta, którego produkty zamieszcza w 
swojej ofercie oraz oświadczenie producenta urządzeń, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków 
gwarancyjnych przez Wykonawcę, przejmie na siebie te obowiązki. Oświadczenie musi być tożsame z okresem 
gwarancyjnym zadeklarowanym w ofercie) 

[3] Wodomierze muszą posiadać atest higieniczny aktualny na moment składania ofert PZH. Atest musi być ważny 
do momentu zakończenia realizacji umowy przez Wykonawcę). 

[4] Usunięto zapis: Objętość wyświetlana musi być wskazywana z dokładnością do 0,001m3. 
[5] Wymagania w zakresie czułości wodomierzy:  min R160 w poziomie, R100 w pionie lub wyższej klasy 
[6] Zamawiający stawia wymagania co do sposobu przechowywania danych: serwer zamawiającego 
[7] Zamawiający dopuszcza system odczytu wodomierzy wyłącznie radiowy, nie GSM 
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 | 2[8] Zamawiający wymaga zamontowania dodatkowych punktów pomiarowych w celu maksymalizacji danych 
pomiarowych (montaż przepływomierzy i monitoringu z rejestratorem danych na wskazanych przez 
Zamawiającego stacjach (pięć sztuk) oraz demontaż starych urządzeń) 

[9] System odczytowy wodomierzy i licencja na oprogramowanie mają być zwolnione z opłat i nie mieć limitu 
czasowego (dostęp bezterminowy dla Zamawiającego). Wykonawca będzie również zobowiązany do  asysty 
technicznej w okresie gwarancji dla zaoferowanego systemu odczytowego i oprogramowania. Asysta techniczna 
(helpdesk) obejmować będzie pełne wsparcie techniczne, rozwiązywanie problemów związanych z 
oprogramowaniem i obsługą zgłoszeń serwisowych dla pracowników i klientów Zamawiającego.  

[10] Zamawiający sporządzi inwentaryzację wodomierzy w celu poinformowania wykonawców w OPZ o ilości 
wodomierzy o średnicy powyżej DN20 przed ogłoszeniem postępowania. 

[11] Wymagane jest zasilanie bateryjne wodomierza, baterią o żywotności minimum 15 lat (przy stale włączonej 
komunikacji radiowej co 18 sek przez całą dobę  /moc nadawania 10 mW/ i nadawaniu wodomierza nie rzadziej 
niż raz na 100 sekund) - deklarowane przez producenta w karcie katalogowej produktu 

[12] Zamawiający wymaga szyfrowania transmisji radiowej dla każdego wodomierza indywidualnymi kluczami 
szyfrującymi 128 bit  

[13] W ramach realizacji zadania wykonawca będzie zobowiązany do stworzenie systemu informatycznego eBOK dla 
klientów Zamawiającego  

[14] W OPZ Zamawiający dopuści takie rozwiązania równoważne dla detekcji i akustyki, które zapewnią 
realizację celu projektu jakim jest: monitorowanie i ograniczanie strat wody w Gminie Więcbork? 

[15] Wykonawca, jako profesjonalny podmiot działający w swojej branży, będzie zobowiązany w ramach realizacji 
zamówienia do przewidzenia możliwości wystąpienia trudnych technicznie warunków wymiany wodomierzy. 
Trudne technicznie warunki wymiany wodomierzy nie będą mogły być podstawą do roszczeń finansowych 
wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 

[16] Zamawiający przewidzi w umowie opozycję wśród mieszkańców (np brak możliwości wymiany wodomierza np. 
po trzykrotnym podjęciu takiej próby). 

 
 

 
 
Osoba sporządzająca protokół  
 
………………………………………………………… 
                  (imię i nazwisko) 
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